Нормы
оснащения помещений ручными огнетушителями
	 Категория помещений
	 
Предельная
защищаемая площадь, кв.м
	 
Класс
пожара
	Пенные и
водные
огнетуши-тели
вмести-мостью
 10 л
	Порошковые огнетушители вместимостью, л
	Хладоно-вые огнетуши-тели
вмести- мостью 
2 (3) л
	Улекислотные огнетушители вместимостью, л
 

	
	
	
	
	2
	5
	10
	
	2
	5(8)

	 

 

 

А,Б,В (горючие газы и жидкости)
	 

 

 

 

 

200
	А
	2++
	-
	2+
	1++
	-
	-
	-

	
	
	В
	4+
	-
	2+
	1++
	4+
	-
	-

	
	
	С
	-
	-
	2+
	1++
	4+
	-
	-

	
	
	D
	-
	-
	2+
	1++
	-
	-
	-

	
	
	(Е)
	-
	-
	2+
	1++
	-
	-
	2++

	 

 

 

В
	 

 

 

400
	А
	2++
	4+
	2++
	1+
	-
	-
	2+

	
	
	D
	-
	-
	2+
	1++
	-
	-
	-

	
	
	(Е)
	-
	-
	2++
	1+
	2+
	4+
	2++

	 

 

Г
	 

 

800
	В
	2+
	-
	2++
	1+
	-
	-
	-

	
	
	С
	-
	4+
	2++
	1+
	-
	-
	-

	 

 

 

Г.Д
	 

 

 

1800
	А
	2++
	4+
	2++
	1+
	-
	-
	-

	
	
	D
	-
	-
	2+
	1++
	-
	-
	-

	
	
	(Е)
	-
	2+
	2++
	1+
	2+
	4+
	2++

	 

Общественные здания
	 

 

800
	А
	4++
	8+
	4++
	2+
	-
	-
	4+

	
	
	(Е)
	-
	-
	4++
	2+
	4+
	4+
	2++


